Технические требования на поставку 

котла газового напольного Proterm 100 KLO «Гризли» 99 кВт 

Объем потребления газа – 87 тыс.м3в год

Направление использования газа: отопление; нагрев воды

Площадь: литера А (административное здание) – 1075,8 кв.м. – 2 котла;

                 литера А1 (производственное здание) – 1613,5 кв.м. – 2 котла 

Температура: + 17 град.С для административной зданий
                       + 3 град.С для производственной зданий

Приведенная мощность укладывается до 100 кВТ.
КПД – 91,5-93 % (природный газ)
Макс. рабочая температура ОВ – 85 град. С

Наиболее экономичные, низкие показатели вредных выбросов

Двухступенчатое регулирование мощности

Режим управления «Зима-лето»

Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора

Устойчивость к сложным гидравлическим режимам

Система равномерного распределения отопительной воды в теплообменнике

Система контроля тяги в дымоходе, обеспечивающей дополнительную безопасность

Простота установки, ухода, обслуживания

Председатель закупочной комиссии                                           А.Ф. Гилязов

